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CAIET DE SARCINI

GRUP ELECTROGEN CAPOTAT, INSONORIZAT, CU PORNIRE AUTOMATA, TABLOU

AAR (ATS) INCLUS, PUTERE ST -BY 35 KVA, 50 HZ, MOTORIZARE DIESEL
Cod CPV . AR C0L O rupurt e G2
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Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre
fiecare ofertant, propunerea tehnica. Contine specificatii tehnice si listele privind cantitatile de
investitii ce urmeaza a fi executate. Acestea definesc, dupa caz, caracteristici referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme
de asigurare a calitatii, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii

cu standard relevante sau altele asemenea.
1. DATE GENERALE :

1.1 Denumirea investitei: furnizare echipament - Grup electrogen capotat, insonorizat, cu pornire
automata, tablou AAR (ATS) inclus, putere St -by 35 kVA, 50 Hz, motorizare diesel
1.2 Achizitor: SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI
1.3 Sursa de finantare: Buget local
1.4 Garantia de buna executie se constituie in cuantum de 6 . .%sub forma de instrument de
garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau
virament bancar, in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea
contractului.
2. PRESCRIPTII GENERALE:
Prezentul caiet de sarcini s-a intocmit in conformitate cu Legea nr 98/2016.
2.1. Obiectul contractului — constd in furnizare, transport, punere in functiune, instruire personal si
asigurare service pe perioada de garantie, pentru Grup electrogen capotat, insonorizat, cu pornire
automata, tablou AAR (ATS) inclus, butere St -by 35 kVA, 50 Hz, motorizare diesel
2.2. Conditii minime ce trebuie indeplinite in perioada de derulare a contractului:
- Echipamentul trebuie sd indeplineasca in totalitate specificatiile tehnice, respectiv cerintele
minime obligatorii mentionate in fisa tehnica care face parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

- Operatorii economici care depun oferta au obligatia ca, in cazul in care oferta lor este
declarata cAstigatoare, sa asigure transportul la locul de utilizare al produsului, punerea in functiune
si asistenta tehnica aferenta montajului grupului electrogen in mod gratuit.



- Receptia calitativd se va face de cétre autoritatea contractantd in prezenta unui delegat
imputernicit al furnizorului. Daca echipamentul nu corespunde calitativ, autoritatea contractanta are
dreptul sa respingd echipamentul respectiv, iar furnizorul are obligatia de a inlocui echipamentul
refuzat pe cheltuiala sa.

- Echipamentul livrat trebuie si fie nou.

- Timpul de interventie in cazul aparitiei unor defectiuni sau alte solicitari trebuie sa fie cel
stipulat in prezentul caiet de sarcini, calculat de la momentul primirii notificarii scrise.

- Furnizorul trebuie si asigure, dacd este cazul, piese de schimb post garantie contra-cost, pe
perioada previzutd in Fisa tehnica (perioada minima de exploatare).

2.3. Pentru echipamentul furnizat se vor prezenta urmaitoarele documente:

- Specificatiile tehnice completate insotite de documentatiile tehnice in limba romana (fise
tehnice, prospecte, cataloage, manuale de utilizare étc.) ce demonstreazi indeplinirea cerintelor din
cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini. Specificatiile/Caracteristicile tehnice se vor
completa in tabel, in mod corespunzitor, prin inscrierea valorilor parametrilor din fisa tehnica a
producatorului. fn rubrica “Observatii” se va mentiona documentul/pagina la care se regaseste
caracteristica mentionata.

- Declaratie pe propria raspundere referitoare la indeplinirea activitatilor privind service-ul in
perioada de garantie pentru echipamentul in cauza.

2.4. Ambalare, expediere si transport

Transportul produsului se va asigura de catre furnizor, fara costuri suplimentare din partea
Autoritatii Contractante. Ofertantul isi asuma riscurile pe care le implica transportul produsului pana
1a locul de functionare, Spitalul de Boli Cronice Calinesti, Judet Arges.

2.5. Conditii de livrare si receptie

Furnizorul are obligatia de a livra produsulv/ la destinatia finala, respectiv, Spitalul de Boli
Cronice Calinesti, Judet Arges, in termen de maximum 25 de zile lucratoare de la data semndrii
contractului de ambele parti.

Receptia se va efectua la locul de amplasare si functionare, respectiv, Spitalul de Boli Cronice
Calinesti, Judet Arges

La livrare, echipamentele vor fi insotite in mod obligatoriu de urmatoarele documente:

- Aviz de insotire a marfii (in origiﬁal);

- Declaratie/Certificat de conformitate;

- Certificat de garantie si calitate (buna functionare).

- Documentatie tehnica de utilizare in limba romana.

- Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitéii produsului furnizat, cu cerinjele prevazute in

Caietul de sarcini.



Dacd echipamentul livrat nu corespunde calitativ, autoritatea contractantd are dreptul sa
respinga echipamentul respectiv, iar furnizorul are obligagia de a inlocui echipamentul refuzat pe
cheltuiala sa.

3. GARANTIA PRODUSULUI _

Perioada de garantie a echipamentelor va fi de minim 24 luni, perioada in care furnizorul va
asigura intretinerea, mentenanta, repararea echipamentului. Perioada de garantie va curge de la
incheierea procesului verbal de receptie, dupa livrarea produselor. Timpul maxim de interventie pe
perioada de garantie va fi de 12 ore, calculat de la notificarea scrisa a beneficiarului.

Garantia de calitate si buna functionare va avea forma unui certificat de garantie. Furnizorul
va mentiona in clar numele firmei (adresa, telefon, fax) ce urmeaza sa asigure service-ul pe perioada
de garantie a produsului.

4. INSTRUIRE

Furnizorul va asigura instruirea personalului de intrefinere care va exploata aparatele, la
destinatia finald a grupului generator electric.

Instalarea echipamentelor si instruirea personalului se va realiza de catre furnizor, fard costuri
suplimentare din partea Autoritdtii Contractante,

Nota:
Specificatiile tehnice din anexi, sunt minimale si obligatorii.

5. PROPUNEREA FINANCIARA

Propunerea financiara va fi exprimata la valoarea totala a echipamentului ce urmeazi a fi
furnizat, inclusiv taxa pe valoarea addugatd, care va fi evidentiata distinct.

Propunerea financiard a ofertantului nu trebuie sa depaseasca estimarea realizatd de catre
autoritatea contractanta.

6. Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini au fost stabilite in colaborare cu

personal tehnic de specialitate din cadrul SC PIRO SP SRL.

Comp. Administrativ

Ec. Dinu Elena
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Anexa Caiet de sarcini nr

Fisa tehnica

Grup electrogen capotat, insonorizat, cu pornire automata

Nr. | Specificatii _ Conformitate | Producator | Observatii
crt tehnice Corespondenta cu specificatiile
impuse prin tehnice impuse prin caietul de
caietul de sarcini
sarcini
0 1 ) 4 5
1. Tip motor diesel
e 4 cilindri in
Numar cilindri ..
linie
Pornire electrica
Racire motor cu apa
Prevazut cu carcasa insonorizata
Putere nominala 35 kKVA
Pute're aparenta 35 KVA
maxima
Putgre aparenta in 32 kKVA
Parametrii ffefrt?ilulr)lr:rrllzminala
tehnicisi | ((rifazata / 400/230 v
functionali monofazata) c.a.
Frecventa nominala 50 Hz
Curent maxim 50,5 A
Factor de putere 0.8
nominal ’
Dimensiuni de Max 2450 x
gabarit (L x1x H) - 1000 x 1615
capotat mm
Consum de
combustibil 1a 100% | Max 9,4 l/ora

sarcina

Pentru minim

Capacitate rezervor 10 ore de
functionare
Pornire Electrica
Clasa de izolatie H
Clasa de protectie IP 23
Regulator de )
8 : Electronic
tensiune
automat

(AVR)




Specificatii
de
performanta
si conditii
privind
siguranta in
exploatare

Fiabilitate ridicata

Conditii
privind
conformitatea
cu
standardele
relevante

- ISO 9001

- Ansamblat in UE

Conditii de
garantie si
postgarantie

- Garantie min 24 luni
- Durata de exploatare min 10 ani




Spitalul de Boli Cronice Calinesti
Str. Dr. lon Criciun, Nr. 484, Judetul Arges - Romania, cod fiscal 31184060, Tel: 0248 545 575, Fax: 0248 651 280,
E-mail: spitaiulcalinesti@yahoo.com; www.spitaluldebolicronicecalinesti.com

Aprobat Managgr,

Dr. Serb Cametigh nia
Anunt de publicitate SICAP : NR ..ccevviiciiiirnees
/
ANUNT DE PUBLICITATE
1.Adresa postala : Str. Dr. lon Craciun, Nr. 484,Comuna Calinesti Judetul Arges
2.0biectul Procedurii : : Furnizare, transport, punere in functiune, instruire personal si asigurare service pe

perioada de garantie pentru Grup electrogen capotat, insonorizat, cu pornire automata, tablou AAR (ATS) inclus,
putere St-by 35 kVA, 50 Hz, motorizare diesel, conform referat nr. 2790 din 16 iunie 2020 si caiet de sarcini nr.
2791 din 16 iunie 2020. anexate.

3. Cod CPV:31121000-0 « Grupuri electrogene «

4.Procedura de achizitie aplicata : Achizitie directa on-line in SEAP, prin publicare in SEAP anunt de
publicitate.
Selectarea ofertantului se va face pentru produsele achizitionate in functie de respectarea specificatiilor
tehnice si pretul cel mai mic conform documentatiei de atribuire publicate pe site-ul oficial al spitalului
www.spitaluldebolicronicecalinesti.com si pe site-ul SICAP  www.e-licitatie.ro. Dupa atribuirea
contractului se va constitui garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a
contractului in ternen de 5 zile de la data de semnari lui. Prin una din modalitatile prevazute de art. 39
HG din 395/2016 .
Garantia va fi valabila pe toata perioada de garantie a echipamentelor 24 luni .
Achizitia prin aceasta procedura la acest indicator nu depaseste pe anul 2020 pragul valoric prevazut de
art.7 alin.(5) din Leg. 98/2016 privind achizitiile publice.
Avand in vedere valoarea estimata a achizitiei, in baza prevederilor art. 43 alin. 3 din HG 395/20186,
-(3) Prin exceptie de la alin. (1), in cazul in care valoarea estimata a achizitiei este mai mica de:

¢) 4.500 lei, autoritatea contractanta are dreptul de a plati direct, pe baza angajamentului legal, fara
acceptarea prealabila a unei oferte.

5. Valoarea MAXIMA estimata cu TVA : 29.411,77 lei fara TVA; 35.000 lei cu TVA.

6. Durata contractului : incepind cu data semnarii pina la data punerii in functiune al echepamentului
,dar nu mai tirziu de 10 zile calendaristice.

6.1. Conditii de livrare :

6.1.1. Termen de livrare maxim 25 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti; la
livrare echipamentele vor fi insotite in mod obligatoriu de documentele — aviz de insotire a a marfii (in
original), declaratie/certificat de conformitate, certificat de garantie si calitate (buna functionare),



declarative tehnica de utilizare in limba romana.

6.1.2 Termenul de garantie al produselor 24 luni;

6.1.3. Livrarea la sediul beneficiarului fara costuri suplimentare ;

6.1.4. Acordarea de asistenta tehnica pentru montare , instalare echipament.

7. Sursa de finantare a achizitiei publice : Credite bugetare Consiliul Judetean Arges.

"

8. Transmiterea ofertelor pentru achizitia directa “ Grup electrogen capotat, insonorizat, cu pornire
automata, tablou AAR (ATS) inclus, putere St-by 35 kVA, 50 Hz, motorizare diesel” catre Spitalul de Boli
Cronice Calinesti se va face prin E-mail : spitalulcalinesti@yahoo.com, sau letric, care trebuie sa contina
cel putin urmatoarele informatii:

- Datele de identificare ale societatii (adresa, numar de inmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum si
datele de contact ale persoanei desemnate sa se implice in relatiile cu Spitalul de Boli Cronice Calinesti.

- Disponibilitatea firmei dvs. de a indeplini conditiile de livrare.

- Formular de oferta la care sa fie atasate :

- Oferta financiara in lei, fara TVA.

- Propunere tehnica ( caracteristici tehnice ale produselor)

- Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile;

- Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut — Data limita de depunere a ofertelor : 6 zile lucratoare de la
data publicarii anuntului, prin e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com,sau letric pe adresa mentionata la
punctul 1. — Atribuire se va face on-line system SICAP.

Persoane de contact: economist achizitii , Melesiandru Mihaela , telefon fix: 0248545575; mobil :
0730899046

Intocmit,

Ec. Melesiandru Mihaela
2

Director Financiar — Contabil,
Ec. Mielusan Elena Liliana
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